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Ocena do sprawozdania z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
działając w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61,
poz. 417 z późno zm.)
- po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu

25.05.2015 r. przez pracownika Higieny Komunalnej Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
z wodociągu publicznego w Sząbruku, woda przeznaczona
do spożycia
kody próbek: 35201- sieć, szkoła

35301- sieć, Hermanówka przedszkole
na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i
Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie nr LBŚiŻ/OBW
/992,993/2015

stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie
Woda w próbkach oznaczonych kodami 352 Ol i 353 Ol w zakresie
zbadanych parametrów pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym
określonym w załącznikach nr lA, 3A i 3B do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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AKREDYTACJI

•AB451

Sprawozdanie z badań zawiera badania akredytowane i nieakredytowane.
Badania spoza zakresu akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono literą N
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Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/992,993/2015 z badania próbek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Olsztynie; zlecenie nr 50 OL/197/2015 z dnia 25.05.2015 r.

2. Miejsce, data i godzina pobrania próbek: wodociąg publiczny - SZĄBRUK;
woda przeznaczona do spożycia, pobrane dnia 25.05.2015 r. o godz. 845

, 855

3. Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium: 25.05.2015 r. o godz. 1115

4 P 'bki b . rok" I 07 I 08/P0 OBW 03 'k PSSE Olro po rane wg mst Cll - , - - - przez: pracowm a w sztvme

Oznaczenie przez klienta 3520L 3530L
Najwyższe

dopuszczalne
wartości wg

992 993 Rozp.M.Z.

Kod próbki sieć -Hennanówka z dn.29.03.200?r.
sieć - szkoła - stołówka Dz.U. Nr61

orzedszkole - kuchnia poz.4l?

Lp Badana cecha Metoda badań Jednostka ze zmianami
miary Wyniki badania Wyniki badania z dn.20.04.2010 r.

badania fizyczno-chemiczne
niepewnośćI niepewnośćI Dz.U. Nr 72 poz

466

1 Barwa PN-EN-ISO-7887:2012.roz.7 mI! Pt/I 5±5 5±5 akceptowalna
2 Mętność PN-EN ISO 7027:2003. roz.6 NTU 0,64 ± 0,08 0,51 ± 0,D7 akceptowalna

3 pH PN- EN ISO 10523:2012 - 7,8 ± 0,1 7,6 ± 0,1 6,5-9,5

4 Przewodność PN-EN 27888:1999 !-IS/crn 348± 5 288±4 2500
elektrYcznawłaściwa Y25

5 Zapach zO zO akceptowalny- (brak zapachu) (brak zapachu)
PN-72/C-04557

6 Smak zO zO akceptowalny- (brak smaku i oosmaku) (brak smaku i oosrnaku)

7 Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mgli 0,10 ± 0,02 0,09 ±0,02 0,50

8 Mangan PN-92/C-04590/02 N l!g1l po po 50

9 Żelazo PN-ISO-6332:200I l!g!l 82 ± 10 52±7 200

badania mikrobiologiczne Wyniki badania Wyniki badania

10 Escherichia coli PN-ISO 9308-1:1999 jtk/lOOm\ O O O

11 Bakterie grupy coli PN-ISO 9308-1:1999 jtk/lOOml O O O

Jtk - Jednostki tworzące kolome
I_ niepewność wyniku wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
po - poniżej oznaczalności. granica oznaczalności manganu - 33 ligii

Badania fizyczno-chemiczne wykonano: 25.05.2015 r.
Badania mikrobiologiczne wykonano: 25 - 26.05. 2015 r
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobrania próbki.
LaboratoIium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek.
Bez pisemnej zgody LaboratoIium sprawozdanie nie może być powielane inaczejjak tylko w całości.
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